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Prélévement 00050342 Commune SANDARVILLE
Unité de gestion 0207 SANDARVILLE Prélevé le [undi 04 octobre 2010 & 11h00
Installation uUDI 001382 SANDARVILLE par CEDRIC GICQUEL
|Point de surveillance P 0000002919 LE BOURG Type visite D1

Localisation exacte Atelier

Température de l'eau

pH unitépH

Chiore libre <0.03 ma/LCI2

Chlore total <0.03 ma/LCI2

Analyse effactuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
" Type del'analyse : 28D1 : Code SISE de Panalyse : 00056478 -~ Référence laboratoire : LSE1010-3845

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES e e : % e e ]

Aspect (qualitatif) 0 qualit.

Coloration <5 ma/l. Pt 15.00

Coloration aprés filtration simple <5 mgiL Pt 15.00

Couleur {qualitatif) G qualit.

Qdeur {qualitatif) 0 qualit.

Saveur (qualitatif) 0 qualit.

Turbidité néphélométrique NFU 04 NFU 2.00 _
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES =~ . : o o TLEE AT ]

Bact. aér. revivifiables a 22°-68h 4 n/mL I

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL 0

Entérocogues /100mI-MS <1 n/100mL 0

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/400mL 0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE S SR e e

pH [ 7.85 [unitépH \ [ [ 850 | 9.0
MINERALISATION . : . B - T oo eI

Conductivité 3 25°C | 565 [usicm [ [ [ 20000 T 1100.00 ]
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES = e o E S T o]

Ammonium (an NH4) <0.05 mg/L I ! \ ‘ 0.10 ]

Nitrates (en NO3) 39.6 mg/l 50.00

Conclusion sanitaire (PrélévementN>:00050342) = ]
Eau conforme aux s et références de qualité pour l'ensemble des paramétres mesureés.
P/ le délégué territorial par
intérim,

l'ingénieur d'é¢tudes sanitaires,

Marc BASQUIER

Destinataire(s) : s m;;lsv?is



